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S x LgY 70 mm RKON
U = 37m oo_US:zK
TR 3.47T odptywy, TR 3.3T |odptywy, TR 3.2[Todptywy TR B[T20Rtywy
3 pietro
Z
4 mb, 4 mb, 4 mb, 4 mb.
TR 2.4[T lodptywy TR 23 edptywy TR 2.2[T|odptywy TR 2177 odptywy,
2 pietro
/)
4 mb,
M 4 mb, 4 mb, 4 mb,
TR 1.4 odptywy_ TR 13 odptywy_ TR 12 [Todptywy, TRLLTT ooptywy,
I pietro
7
4 mb. 4 mb. 4 mb. 4 mb.
TR 4 odplywy TR 3 odptywy TR 2 odpltywy TR 1 odptywy
Parter
2
4 mb, 16 mb. 4 mb, 4 mb,
TR 0.4 odptywy RG 2 TR 0.3 TR 0.2 RG 1 TR 01 odptywy
22 mb. 3 mb. 32 mb. 3 mb.
do TZ 1 N , — —do TZ 2
/ _ T Piwnica
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POCLACZENIA WYRGWNAWCZE

230V /400V

Budynek biurowy
Katowice
ul. Barbary 21a

Schemat ideowy instalac i
elektrycznej oswietlenia

i gniozd wtykowych

Nr rysunku:
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